ELEWACJA WSCHODNIA
- BUDYNEK GLOWNY

DNA40 stal, prowadzona
natynkowo (malowac¢ i
w kolorze elewaciji) l |
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'szafka gazowa hatynkowa

wentylowana o wym. 90x90x30 cm;
z reduktorem ci$nienia gazu (do
25m3/h), kurkiem gtéwnym gazu (KG),
gazomierzem G10 i automatycznym
zaworem odcinajgcym doptyw gazu
do kottéw (DN40)
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T

8 |Rejestrator szczytow godzinowych 1 CRS03G

7 |Zawér odcinajacy kotnierzowy MAG 1 DN40

6 |Szatka gazowa o wym. 90x90x30 cm 1

(typ staromiegjski)

5 [Gazomierz miechowy 1 G10

4 |Konsola montazowa gazomierza 1

3 |Reduktor gazowy 1 Cisnienie wlotowe
Pemax: 0.1 do 6 bar
Cisnienie wylotowe
Pa: 15 do 70 mbar

2 [Zawér odcinajacy kotnierzowy 1 DN25

1 |Przylacze gazu $redniego cisnienia DN25

nr wyszczegodlnienie ilosé parametry

250

DN40, 1=20,7 m;
dp=75 Pa

670

szafka gazowa
- typ staromiejski

kurek gldwny

gazu KG DN40
reduktor cisnienia
gazu (wg odrebnego
opracowania)

) automatyczny zawor

’ odcinajgcy gazu DN40
/J( . gazomierz
przytgcze gazu G100
Sredniego cisnienia
(wg odrebnego
opracowania)

szafka gazowa
wentylowana
o wym. 90x90x30 cm

DN25, I=2,4 m;
dp=35 Pa 2
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DN25, 1=2,9 m;
3

dp=53 Pa
70 3
1 Tl |
OZNACZENIA:
——  -rura stalowa ostonowa
(@3] - kurek kulowy gazowy
|;| - filtr siatkowy gazowy
- przewod gazowy
I - gazomierz
@ - numeracja odcinkow
JEDNOSTKA PROJEKTOWA INIE, § NAZWISKO NR. UPRAWNIEN i SPECJALNOSC DATA PODPIS
e OPRACOWAL [ mgr inz. Zygmunt Pierzchawka | 5/93/0P, 161/93/0P 09.2019
corematic spec. instal.—inzynieryjna
OPRACOWA- | mgr inz. Jarosfaw Pierzchawka 09.2019
INWESTOR POWAT LUBARTOWSKI, DOM POMOCY SPOLECZNEJ IM. M. RATAJA, UL. T. KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK
INWESTYCIA BUDOWA TRZECH INDYWIDUALNYCH KOTLOWNI GAZOWYCH Z WEWNETRZNA
INSTALACJA GAZU W OBIEKTACH ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO
W KOCKU
TYTUE RYSUNK WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA SKN?. 50
— BUDYNEK GLOWNY '
SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
KG/DPS/KCK |  PBW 01/09/19 RYS. NR 13




